
Формат А1

ЛистСтадия

Р

Листов
Дата№док. ПодписьЛистКол.уч.Изм.

Разраб.
Проверил
Н. контр.

Валуйсков

1

Нач. отд.

Реконструкция склада ГСМ

План прокладки кабельных сетей

НаименованиеНомер Примечание

Резервуарный парк светлых нефтепродуктов1
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Условные обозначения

Прокладка кабелей в траншее

N Прокладка кабелей в а/ц трубе, в траншее

Экспликация зданий и сооружений

РВС ёмк. 1000 м³

РВС ёмк. 1000 м³ (перспектива)

РВС ёмк. 400 м³

Железнодорожная эстакада на 4 вагоноцистерны

Насосная нефтепродуктов

Станция налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны

Ремонтная мастерская

Пождепо

Трансформаторная подстанция

Дизельная электростанция

Вакуумная ёмкость

Дренажная ёмкость  3 м³ 

Операторная

Проходная
Насосная станция пожаротушения

Проходная

Пожарный резервуар ёмк. 500 м³  

Лафетные стволы

Механизм транспорта железнодорожных ваного-цистерн

Ограждающая стенка

Прожекторная мачта

Очистные сооружения

КНС производственно-дождевых стоков

Регулирующая ёмкость

Нефтесборник ёмк. 3 м³  

Очистная установка "Мунай Аспап"

Сборник очищенных стоков

Резервуар для воды ёмк. 5 м³  

Мастерская по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей

Дренажный колодец

Котельная

Дымовая труба

Станция биологической очистки хозяйственных стоков

Резервуар для топлива ёмк. 5 м³  

Комплектная

Типовой проект
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Типовой проект
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Пересечение с трубопроводом

Выполнение кабельных траншей

Пересечение с кабельной линией

1

2

3

Наименование 

Ввод в здание

Поз.
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документа
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траншею

Обозначение

9

2

0

Пересечение с автодорогой 0

1.105.03

1.105.03

1.105.03

Наименование   работ

Земляные работы

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

землей или песком

Обратная засыпка траншей просеянной

Укладка сигнальной ленты

Прокладка а/ц труб Д=100мм; L=3м.

Обратная засыпка траншей обычным 

Монтажные работы

Прокладка кабелей в трубах а/ц

Укладка кабеля в траншею
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5 Пересечение с ж/д дорогой 1 1.105.03
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Наименование Поз. Кол. Примечание

Траншея Т2, м1 100 1.105.03
Траншея Т3, м2 160 1.105.03
Траншея Т4, м3 40 1.105.03
Траншея Т6, м4 35 1.105.03
Траншея Т7, м5 65 1.105.03
Траншея Т9, м6 40 1.105.03
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