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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ЕI 60  С  КАЛИТКОЙ
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Проемы
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газовыхлопа
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KARCHER

BP75-90
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-5.850
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А

Э К С П Л И К А Ц И Я   П О М Е Щ Е Н И Й

НОМЕР

ПОМЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛОЩАДЬ

(м2)

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №1

ЗОНА ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР С

БАССЕЙНОМ

ТАМБУР-ШЛЮЗ (ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛИФТ)

ЧАША БАССЕЙНА

ТАМБУР-ШЛЮЗ ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ИНВАЛИДОВ

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №3 КОРПУСА J

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №2 КОРПУСА J

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №3 КОРПУСА J

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №3 КОРПУСА J

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №4 КОРПУСА J

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №2 КОРПУСА J

РАМПА

ПОМЕЩЕНИЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

ПОМЕЩЕНИЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

МУСОРНАЯ КАМЕРА

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №1 КОРПУСА G

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №4 КОРПУСА K

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №4 КОРПУСА K

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №3 КОРПУСА K

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №3 КОРПУСА K

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №3 КОРПУСА K

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №5 КОРПУСА K

ИЗ ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНОЙ

ТАМБУР-ШЛЮЗ  - ЗОНА

БЕЗОПАСНОСТИ ИНВАЛИДОВ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ПОМЕЩЕНИЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

РАМПА

СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ

АВТОСТОЯНКИ

ИТП ПАРКОВКИ

ВЕНТКАМЕРА ПАРКОВКИ

ВРУ КОМПЛЕКСА J

ПОМ-НИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ С КОРИДОРОМ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ТАМБУР

ИТП КОРПУСА J И ФИТНЕСА

ВЕНТКАМЕРА ПАРКОВКИ

ТАМБУР-ШЛЮЗ

2224,6 м2

21,5 м2

37,7 м2

20,0 м2

1648,8 м2

159,2 м2

5,7 м2

22,8 ì2

19,0 ì2

6,8 м2

12,5 м2

617,9 м2

68,9м2

56,7 м2

128,7 м2

124,2 м2

1,6 м2

28,1 м2

18,1 м2

9,1 м2

28,9 м2

14,2 м2

50,0 ì2

368,2 м2

5,5 ì2

25,4 м2

79,9 м2

194,7 м2

125,8 м2

22,1 м2

14,2 м2

5,9 м2

4,9 м2

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА №2 КОРПУСА K

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №2 КОРПУСА K

5,7 м2ТАМБУР-ШЛЮЗ

МЕСТА ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (ПАРКИНГ)

НА 112 М/М из них 27 м/м - манежного хранения ,

85 м/м механизированного хранения

3,0 м2

3,7 ì2

147,8 м2

10,0 м2
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14
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50

13

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

6,4 м2

6,2 м2

2,4 м2

ТАМБУР

3,7 м2

5,6 м2

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

ТАМБУР-ШЛЮЗ 1,6 ì2

2,3 м2

1,6 м2

РТП
274,6 м2

17,3 ì2КОМНАТА ПРИЕМА ПИЩИ

16,5 м2ГАРДЕРОБ

2,9 ì2
ТАМБУР-ШЛЮЗ

12,6 м2

КОРИДОР

3,1 м2

ТАМБУР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОХОД В ОБЪЕМЕ АВТОСТОЯНКИ 29,5 м2

4,2 м2

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНВЕРТАРЯ АВТОСТОЯНКИ

63

64

65

66

ТАМБУР-ШЛЮЗ 1,4 ì2

ТАМБУР-ШЛЮЗ
1,5 м2

ТАМБУР-ШЛЮЗ 1,4 ì2

21,8 м2

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ТАМБУР

68

ТАМБУР-ШЛЮЗ 1,4 м2

69 1,6 м2

5,1 м2

254,7 м2

13,1 м2

9,6 м2

7156,9 м2ВСЕГО

21,9 м2

ТАМБУР ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ №4 КОРПУСА K

САНУЗЕЛ
9,5 м2

60
КЛАДОВАЯ С ТАМБУР-ШЛЮЗОМ

61,1 м2

ТАМБУР-ШЛЮЗ ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ИНВАЛИДОВ

67

ТАМБУР 1,4 м2

ТАМБУР-ШЛЮЗ

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНВЕРТАРЯ АВТОСТОЯНКИ

70 1,6 м2ТАМБУР-ШЛЮЗ

71 3,7 м2
ТАМБУР-ШЛЮЗ

72 79,9 м2

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ РАСХОДНЫХ

МАТЕРИАЛОВ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОМЕЩЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ МОЙКИ

16,3 м2

18.1

Граница проектирования корпуса J

Формат A0

Система отопления.
План B1 этажа.
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